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1. Szennyvízelvezetés

2023. évben a Bököd szennyvízelvezető hálózatáról 89 700 m3 szennyvizet tisztítottunk az 
Oroszlányi szennyvíztisztító telepen.

Kiszámlázott szennyvízmennyiség: 88 667 m3.

A kiszámlázott és a telepen kezelt szennyvíz mennyiség különbsége nem jelentős. A tavalyi évhez 
képest jelentős javulást mutat, köszönhetően a csatornahálózaton füstöléses és UV folyadékkal 
végzett csapadék víz bekötések ellenőrzésének.

Idegen víz befolyás 2022-ben 5 298 m3

Idegen víz befolyás 2023-ban 1 023 m3

A szennyvízmennyiségek változása:

2023. tisztított 89 700 m3

2023. kiszámlázott 88 667 m3

2022. tisztított 85 785 m3

2022. kiszámlázott 80 487 m3

2. Javítás, karbantartás, üzemeltetés

Az ÉDV Zrt. 2014. május 1-vel vette át üzemeltetésre a bokodi szennyvízelvezető hálózatot, 
valamint a szennyvíz tisztító telepet. A telep üzemeltetését az ÉDV. Zrt a 2017. december 13-án 
az EDV-26170/2017 iktató számú üzemeltetési szerződésnek megfelelően megszüntette, a 
KEHOP beruházás megvalósulása következtében a szennyvízelvezető hálózat része lett az 
Oroszlány - Kecskéd víziközmű rendszernek, a község szennyvízét az Oroszlányi szennyvíztisztító 
telep tisztítja.

Szakembereink a biztonságos és zavartalan szolgáltatás érdekében az átemelőket és a hálózatot 
az előírásoknak megfelelően rendszeresen mosatják, karbantartják, szükség szerint 
csatornakamerás vizsgálattal felmérik a csőhálózat állapotát.
A községi átemelők vonatkozásában nagymértékben lecsökkentek a szivattyúk dugulások 
száma, köszönhetően az Erőműi úti átemelőnél a bevezető csőszakaszba beépített durva 
rácsnak. A rács tisztítását szakembereink heti rendszerességgel elvégzik.

A megépült szennyvíznyomó hálózat folyamatosan, és hiba nélkül üzemelt 2023-ban.

2023-ban a bokodi szennyvíz hálózaton csőtörés nem volt.



Hálózati meghibásodások

2023
Átemelő hibák 34
Csatorna dugulások 7
Szivattyú dugulások 5

2022
Átemelő hiba 43
Csatorna dugulások 6
Szivattyú dugulások 4

3. Pénzügyi tájékoztató

Bokodi hálózat 2023. évi ráfordításai

SZENNYVÍZELVEZETÉS Bököd

Értékesített mennyiség - m3 88 667

- lakossági 64 536

- közületi 24 131

Megnevezés
szennyvíz 

szolgáltatás

Közvetlen anyagköltség 6 181 778

Átvett víz költsége -

Techn. villamosenergia költség 30 724 808

Igénybe vett szolgáltatás 4 010 875

- ebből bérletidíj 886 670

Egyéb szolgáltatás 243 654

Közvetített szóig., ELÁBÉ -

Közvetlen bérköltség 5 345 853

Személyi jellegű kifizetések 665 656

Bérjárulékok 745 953

Tervszerinti értékcsökkenés 112 751

Vízkészletjárulék -

ebből: javítási költség 2 937 066

Közvetlen anyagköltség 2 005 244

Igénybe vett szolgáltatás 203 251

Egyéb szolgáltatás -

Terv személyi jellegű 466 123

Terv szállítás 262 448

ebből: karbantartási költség 5 460 623

Közvetlen anyagköltség 115 082

Igénybe vett szolgáltatás 222 377

Egyéb szolgáltatás -



Terv személyi jellegű 2 387 788

Terv szállítás 2 735 376

Átterhelt költségek 7 936 739

Jármű költség 2 991 044

Munkagép, kisgép gépköltség -

Egyéb segédüzemi költség 25 886

Belső szolgáltatások -

Egyéb átterhelt költség 4 919 809

VBÜ átterhelt költség -

Saját term.készletek á 1 l.változás -

Saját előáll, eszk. aktivált értéke -

Közvetlen önköltség 55 968 067

Üzemi általános költség 970 632

Szűkített önköltség 56 938 699

Igazgatási költség 7 314 445

Egyéb általános költség -

Teljes önköltség 64 253 144

Egyéb ráfordítások 2 616 522

ebből: közműadó 2 527139

vtd, vízszennyezési bírság 89 379

Üzemi ráfordítás 66 869 666

Értékesítés nettó árbevétele 22 456 833

ebből: lakossági fogyasztók 15 217 638

nem lakossági fogyasztók 7239195

rezsicsökkentés -

áthárított vízterhelési díj -



4. Szennyvíztelepi üzemeltetés

Az oroszlányi szennyvíztelep üzemeltetése során üzemzavarnak minősíthető, bejelentésre 
kötelezett meghibásodás nem volt. Az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok szerint a tisztítási 
paraméterek folyamatosan megfeleltek a hatósági követelményeknek.

Az alapos és tervszerű megelőző karbantartásnak, a jól megszervezett szerviztevékenységnek, 
illetve a folyamatosan fejlesztett és karbantartott irányítástechnikai háttérnek köszönhetően a 
telep minden fő berendezése napi 24 órában rendeltetésének megfelelően működött.

A telep 2023. évi átlagos kibocsátási paraméterei:

Hatóság által előírt határérték 
[mg/l]

2023. évi átlagérték 
[mg/l]

KOI 75 13
Foszfor 2 0,87
Nitrogén 15 (nyári); 25 (téli) 7,2

Ammónia 5 1,18
pH 6,5-9,5 7,39
Lebegő anyag 35 1
SZOE 5 0
BŐI 25 2

5. Beruházás

Elvégzett felújítási, pótlási munkák 2023-ben
Tény Terv

Átemelő szivattyú pótlása 371 200 Ft 750 000 Ft

Erőműi úti átemelő átfolyásmérő pótlása (havária) 416 500 Ft -

A 2023. évi beruházásokra forrásként a víziközmű vagyon használati díja alapján 2 131 787 Ft állt 
rendelkezésre.

Tervezet beruházások 2024-ben

Erőműi úti átemelő NP 3085 tip. 
szivattyú csere szivattyú 700 000



6. Összegzés

A 2023-es évben zavartalan szolgáltatást tudtunk nyújtani a szennyvízelvezetés, és tisztítás 
tekintetében. A karbantartások folyamatos végzésével egy biztos alapokon álló rendszert tudunk 
kezelni, üzemeltetni.

Az eddigieknek megfelelően szakmai tanácsokat adtunk a hozzánk fordulóknak műszaki jellegű 
és szennyvíz elvezetési problémáik megoldásához.

Ezúton kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy amennyiben észrevételük, javaslatuk van 
csatornahálózaton végzendő munkálatokkal, üzemeltetéssel kapcsolatban azt levélben vagy e- 
mailben mielőbb jelezzék felénk annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket megtegyük, 
vagy a felmerült problémát mielőbb orvosolni tudjuk.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását!

Tisztelettel:

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Oroszlány - Kisbér Vízmű Üzem

Lauda Brigitta 
üzemvezető

Csiszár Ádám 
ágazatvezető

Kelt: Oroszlány, 2024. 05. 13.


